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proj. sieć wodociągowa
wg odrębnego opracowania

zbiorniki wyrównawcze
o poj. 50 m3 każdy

pompownia wody P1

zbiornik przelewowy 6 m³

przewody przelewowe
PEHD, SDR 17, dn 110
L=20,86 m

przewody spustowe
PEHD, SDR 17, dn 110
L=20,25 m

proj. sieć wodociągowa
dn160, L=5,97 m

proj. sieć wodociągowa
dn160, L=29,43 m

proj. sieć wodociągowa
dn160, L=12,19 m

proj. sieć wodociągowa
dn160, L=9,30 m

proj. sieć wodociągowa
dn160, L=48,28 m

R.O. dwudz.
L=3,00 m

proj. sieć wodociągowa
wg odrębnego opracowania

z istniejącej sieci wodociągowej
w Krasiczynie, do zbiorników
wyrównawczych i pompowni wody

do istniejącej
sieci wodociągowej
w m. Korytniki

do projektowanej
sieci wodociągowej
w m. Korytniki

Złącze licznikowe
wg. opracowania
PGE Dystrybucja S.A.

P S-A P1 przełacznik Sieć - Agregat
w złaczu wolnostojacym na fundamencie

Zasilenie studni przepompowni z TZS-P1
kablami na wyposażeniu pompowni)

WLZ zalicznikowy
YKY 4x10mm² L= 4,5m/10m

Rura osł. DVK 50 L=1,5m

37 - 741 KRASICZYN

Gmina Krasiczyn
Krasiczyn 177

22-600 Tomaszów Lubelski

Tytuł

projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk
ul. Matejki 4/18

SKALA:

Obiekt

Faza opracow.

Data

PROJEKT TECHNICZNY

Nr rys.

Inwestor:

E-2

05 2026 r.

PZT - przyłacze zalicznikowe do pompowni P-1"

1 : 500

Sprawdzający
branża elektryczna

Projektant
branża elektryczna

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w spacjalności inst. w zakresie instalacji elektrycznych
Nr uprawnień UAN-II-8387/28/87Tadeusz Żółkiewski

mgr inż.

Ryszard Bartosiński
mgr inż.

Budowa zbiorników wyrównawczych w ramach zadania "Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami,
Urządzeniami przeciwpożarowymi oraz pompownią wody i niezbędną infr. techn. dla m-ci Korytniki"

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w spacjalności inst. w zakresie instalacji elektrycznych
Nr uprawnień ANB-513/1/12/80

TZS-P1 szafa zasilająco-sterownicza pomp. P1
(dostarcza producent pompowni)


