/ : Rejon Dystrybucji Zielona Géra tel. 48/ 68 3735 898
nea ENEA Operator sp. Z 0.0. faks 48 / 68 381 66 98
Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra eozg.sekretariatre2@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybuciji Zielona Géra

65-783 Zielona Goéra, ul. Prosta 15

MU/WK/WEO26E094218 Zielona Géra, 15-06-2026r.

EMWAY MACIEJ EMILIANOW
ul. Bulgarska 24/1

65-943 Zielona Géra
maciejemilianow@gmail.com

Dotyczy: uzgodnienia wykonania przejscia dla pieszych wraz z przebudowq dojscia oraz zjazdu z ulicy Wojska Polskiego
w  Zielonej Gorze, pod wzgledem kolizji 1 zblizen 1z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
elektroenergetycznym.

1. Prace ziemne w odleglo$ci mniejszej niz 3m od naniesionych urzadzen elektroenergetycznych, nalezy wykona¢ wylacznie
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

2. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z PBUE i z obowigzujacymi normami.

3. Przed rozpoczgciem robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Zielona Gora z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: eozg.sekretariatre2@operator.enea.pl.

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ minimalne, normatywne poziome i pionowe odleglos$ci od linii kablowych.

5. Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb aby zachowana zostala normatywna gleboko$¢ ulozenia linii kablowych
od nawierzchni terenu.

6. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu nalezy niezwlocznie
wstrzyma¢ prace w tym obszarze i zawiadomié pracownika Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra.

7. Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialna za spowodowanie uszkodzen w sieci
elektroenergetycznej w wyniku wykonywanych robét oraz za szkody, ktére w przyszioSci moga powsta¢ na skutek
przeprowadzonych robét.

8. W przypadku koniecznos$ci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych (SN i nn), Inwestor wystapi do Rejonu
Dystrybucji Zielona Géra z wnioskiem o wydanie warunkéw przebudowy, podpisze umowe na przebudowe, opracuje
dokumentacje techniczna na podstawie zawartej z ENEA Operator sp. z 0.0. umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA
Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Zielona Gora. Powyzsze nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem.

9. Ponadto nadmienia si¢, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp. nalezy si¢
liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy probne w celu okreslenia
rzeczywistego przebiegu i glgbokos$ci utozenia sieci elektroenergetycznej oraz poda¢ rzedne od projektowanej nawierzchni
chodnikéw i ulic do wierzchu kabli energetycznych lub rur ochronnych i przepustow.

10. Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z siecia
elektroenergetyczna. Termin odbioru, nalezy uzgodni¢ z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym w RD Zielona Gora tel. (68)
373-58-27.

11. Przed przystapieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzgdne posadowienia linii kablowych.

12. Na uzgodnionym terenie znajduja sie rowniez kable bedace na majatku i w eksploatacji innych uzytkownikéw.

Istniejace linie kablowe SN 15 KV nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Przed przystapieniem do
prac na kablach SN 15 kV, pisemnie wystapi¢ do RD Zielona Gora o wylaczenie ich spod napigcia na czas
wykonywania robot. Zabezpieczone kable zglosi¢ w ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Zielona Géra
do sprawdzenia przed zasypaniem. Zgloszenia dokona¢ z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

W celu wylaczenia linii elektroenergetycznych spod napigcia ma czas prowadzenia robét nalezy wypelnié
»Zgloszenie wykonania pracy przez zewnetrznego wykonawce” i wysla¢ skan na adresy mailowe:

robert.andrzejewski@operator.enea.pl, rafal.okorowski@operator.enea.pl,
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN



/ : Rejon Dystrybucji Zielona Géra tel. 48 /68 3735 898
nea ENEA Operator sp. z 0.0. faks 48 / 68 381 66 98
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre2@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Zielona Géra

65-783 Zielona Goéra, ul. Prosta 15

eozg.sekretariatre2@operator.enea.pl. Zgloszenia nalezy dokona¢ z co najmniej

dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Do niniejszego pisma zalaczamy wzor ww. zgloszenia.

W zalaczeniu przesyla si¢ uzgodniony plan przebiegu istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych pod numerem:
201/2026 z dnia 15-06-2026r.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wystawienia.

Podpisany elektronicznie przez
Dariusz Stanistaw Karnecki
15.06.2026
14:14:17 +02'00'

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
Zielona Goéra

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
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————— ZAKRES OPRACOWANIA
KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM
——— |KRAWEZNIK BETONOWY 15X22CM
— — — — — |OBRZEZE BETONOWE 8X30CM
OPORNIK BETONOWY 12X25CM
PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN 0.4kV EMWAY MACIEJ EMILIANOW adres do korespondencji:
2 & ul. Bulgarska 24/1 ul. Rumiankowa 26,
YAKY 4x35mm? (OSWIETLENIE DROGOWE) 65-943 Zielona Gora 66-008 Swidnica
0: 0 :0 PROJEKTOWANA RURA O'SLONOWA @ 75mm NIP: 9291781023, REGON: 85208446
_ |PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIOWY ALUMINIOWY H=6M
NA FUNDAMENCIE BETONOWYM, WYSIEGNIK ALUMIN. L=1,0M INWESTOR: MIASTO Z'g'-ONA GORA 5
LATARNIA PARKOWA ISTNIEJACA UL. PODGORNA 22, 65-424 ZIELONA GORA
B LATARNIA PARKOWA DO PRZENIESIENIA INWESTYCJA: | WYKONANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJSCIA ORAZ ZJAZDU Z ULICY WOJSKA POLSKIEGO
o LATARNIA PARKOWA PO PRZENIESIENIU W ZIELONEJ GORZE W RAMACH ZADANIA PN. "DOKUMENTACJE BUDOWLANE DROGI WOJEWODZKIE | POWIATOWE
L ISTNIEJACA LINIA KABLOWA DO WYMIANY RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA: DATA:
[LINIA KABLOWA MIEDZY LATARNIAMI] 1:250 04.2026
4 ISTNIEJACE DRZEWO DO WYCINKI NR ZLEC: NRRYS.
4~ ISTNIEJACE DRZEWO DO PRZESADZENIA 1E
LTITTT]TT PROJEKTOWANA SKARPA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA PODPIS
LBS/0099/POOE/12
PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Bielniak do projektowania bez ograniczen ELEKTRYCZNA
w specjalnosci elektrycznej
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Zatgcznik nr 3

(miejscowosé, data)

ZGLOSZENIE WYKONANIA PRACY
PRZEZ ZEWNETRZNEGO WYKONAWCE

[EEN

. Zgtaszajgcy - nazwa i adres:

4. Przewidywany termin wykonania pracy:

a) czasrozpoczecia: data ..o, godz. ..o
b) czas zakonczenia: data.............oco. gOdZ. .ot
c) czas gotowosci do zatgczenia: godz. ........c.cooiiiiiiiiiiiiii

5. Podstawa wykonania prac — dokumentacja, nr PSP:

6. Osoby organizujgce i wykonujgce prace:

Funkcja Nazwisko i imie*) Rodzaj, grupai nr
sSwiadectwa
kwalifikacyjnego**)
Poleceniodawca
Koordynujacy
Dopuszczajgcy
Nadzorujacy

Kierujgcy zespotem
(nr telefonu)
Koordynator prac
(nr telefonu)




Zatgcznik nr 3

Czionkowie zespotu
Lp. |Nazwisko iimie Rodzaj, grupa i nr Swiadectwa kwalifikacyjnego**)

7. Warunki i srodki ochronne niezbedne do bezpiecznego przygotowania iwykonania
pracy:

Oswiadczam, ze zgtaszajgcy prowadzi dziatalnoS¢ gospodarczg objetg zakresem prac
ujetych w zgtoszeniu a wymienieni pracownicy spetniajg wymogi okreslone w kodeksie pracy
i rozporzadzeniach wykonawczych wynikajgcych z postanowien kodeksu.

Oswiadczam, ze zapoznatem/zapoznatam sie z aktualng trescig Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i
zawarte w niej postanowienia przyjmuje do Scistego przestrzegania.

Ponadto oswiadczam, ze zostatam/zostatem poinformowana/poinformowany przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. o przystugujgcych mi z tytutu przetwarzania moich danych osobowych
prawach, o celu przetwarzania danych osobowych, kim jest administrator moich danych
osobowych, oraz o ewentualnych odbiorcach moich danych osobowych (Zatgcznik nr 4 do
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.).

(pieczatka i podpis)

*) Osoby upowaznione przez zgtaszajgcego odpowiedzialne za organizacje i wykonanie pracy zgodnie z IOBP,
w przypadku gdy jest to pracownik ENEA Operator wpisujemy ,EOP”.
**) Zakres posiadanych uprawnien powinien odpowiada¢ zakresowi prac do wykonania.
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