Parter

2x RJ45 — 3 szt.

6 x U/UTP 4x2xAWG 23 Dca  kat.6

w korycie kablowym i w rurze karbowanej
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18U, 600x600 — PARTER, pomieszczenie gospdoarcze

panel wentylacyjny, w pokrywie szafy
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Piwnica

Panel zasilajgcy

Panel swiattowodowy 24 port.
Panel nr 1 ekranowany 24 port. kat. 6
Wieszak
Switch
Panel nr 2 nieekranowany 24 port. kat.
Wieszak

Switch

Panel nr 2 nieekranowany 24 port. kat.

Wieszak

Rejestrator max. 16 kamer, 2 dyski 8TB
montaz na pblce

Panel nieekranowany 24 port. kat. 6
Wieszak 1U

Switch POE 24x1000B POE (kamery)

6

6

LEGENDA:

2xRJ gniazdo 2xRJ 45 kat. 6A p/t

@ kamera zewnetrzna typu bulet 5

Mpix, z IR, h=4m typu
NVIP5VE6202 z adapterem
Scienno—sufitowym
@:D kamera wewnetrzna koputkowa
SMpix, z IR, h=2,7—-30m typu
NVIP5H6511 z adapterem
Scienno—sufitowym

przewdw HDMI serii 2.0
+ USB aktiv

PROJEKTANT: PODPIS: PROIJ’EK“b dowa budvnku 2lobka nr 19 STADIUM: TEMAT: DATA: SKALA:
MOR INZ. ARKADIUSZ BUKALSK "Ul. Rabsztynskie] 22 w Warszawle ~ | PROJEKT WYKONAWCZY 07.20%6 | -
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0542/PWOE/14 ul. Rabsztyhska 22,01-143 Warszawa SCHEMAT |NSTALAC\J| ’

SPRAWDZAJACY: PODPIS: INWESTOR: BRANZA: LAN, CCTV | NR RYS./NR ARKUSZA
MGR INZ. JANUSZ SZYMKOWAK Miasto Stoteczne Warszawa / Zespét Ztobkéw Miasta INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIDEODOMOFONOWEJ E '] O

UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0282/PWBE/15 Stotecznego Warszawy, ul. Belgijska 4 .
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