IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA

rozdzielnicy obw. parteru T1.2 i pietra T2.2 (skrzydto lewe)
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%\ Roztagcznik 3P
X
UWAGA: %\

1.0stateczng wielko§¢ zabezpieczen obwodow

dobiera¢ do faktycznych mocy instalowanych urzadzen

Wytacznik instalacyjny 1P

2. Rownomiernie obcigza¢ fazy
3. Przewidzie¢ rezerwe modutowg min. 20%

Uktad przewodéw:"TN-S" (L1,L2,L3,N,PE)

"Samocz. szybkie wyfgczanie zasilania."
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! Wytgcznik réznic.-prad. z cztonem nadprad.

Wytgcznik réznic.-prad.bez cztonu nadprad.

PIN.IN.EL

Obiekt: Budynek 12 samodzielnych mieszkan dla 0séb
niepetnosprawnych w ramach Programu Samodzielno$c,
Aktywnos¢, Mobilno§¢" Wspomagane Spodzielczosci Mieszkan,
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