
Proj. agregat prądotwórczy wolnostojący 50 kVA,
np. FG Wilson P50-3 50 kVA 40 kW.

Strefa serwisowa -
wymiary agregatu +1 m.

Proj. przebicie przez ścianę do budynku
(zasilanie agregatu 50 kVA).

Proj. skrzynka przyłączeniowa agregatu mobilnego (do 280 kVA).
Służy do awaryjnego podłączenia agregatu przewoźnego i zasilania
budynku poprzez ręczny przełącznik.

Drzewo do usunięcia - świerk.

Drzewo do usunięcia - lipa.

Drzewo do usunięcia - świerk.

24/08/2026

Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Remont pomieszczenia rozdzielni w budynku
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, działki nr ewid
584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie przy ul.
Grunwaldzkiej 15 Przedmiot rysunku

Numer rysunkuSkala DataFaza projektu
Instalacje elektryczne
Branża

PodpisSprawdziłNazwa projektu
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DB UNIT
Tomasz Kuprianowicz
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tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl
tel. +48 519 827 578
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ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
dz. 584/2, 584/3, 584/5, 584/10 obr. 207 w Rzeszowie
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